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Situación del Sistema Eléctrico para el 13 de agosto de 2024.
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En el día de ayer se afectó el 
servicio por déficit de capacidad 
de generación desde las 10:10 
horas de la mañana y no se ha 
restablecido la afectación. La 
máxima afectación en el día fue 
825 MW a las 23:50 horas, no 
coincidente con la hora pico. 
Afectación superior a lo 
planificado por salidas imprevistas 
de las unidades 5 de Nuevitas y 3 
de la CTE Rente y demanda 
superior a la prevista. La 
disponibilidad del SEN a las 07:00 
horas es de 2260 MW, la demanda 
2560 MW con 360 MW afectados 
por déficit de generación, se 
estima en el horario de la media 
una máxima afectación de 550 
MW por déficit de capacidad de 
generación. Se encuentran fuera 
por avería la unidad 1 de la CTE 
Santa Cruz, la unidad 4 de la CTE 
Cienfuegos, la unidad 5 de la CTE 
Nuevitas, la unidad 3 y 6 de la 
CTE Rente y la unidad 2 de la 

CTE Felton. Las limitaciones en la generación térmica son de 380 MW. Se encuentran fuera de servicio por 
combustible 46 centrales de generación distribuida, para un total de 299 MW afectados por este concepto. Para 
el pico se estima la entrada de la unidad 1 de la CTE Santa Cruz con 85 MW, la unidad 4 de la CTE Cienfuegos 
con 100 MW, la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 70 MW y la recuperación de 100 MW, que se encuentran 
fuera por combustible. Con este pronóstico, se estima una disponibilidad de 2615 MW y una demanda máxima 
de 3150 MW, para un déficit de 535 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una 
afectación de 605 MW en este horario. UNE-MINEM Ver menos

URL: https://www.minem.gob.cu/es/noticias/situacion-del-sen/situacion-del-sistema-electrico-para-el-13-de-
agosto-de-2024

https://www.minem.gob.cu

